
113 年馬祖地區再生能源最大可併網容量 

備註：本轄區為離島地區，需個案檢討並檢附「系統衝擊分析報告」。 

 

地區 饋線代號 饋線名稱 供電範圍 最大可併網容量(kw) 

南竿 8A01 山隴饋線 介壽村 248 

北竿 8A02 北竿饋線 北竿鄉全村 672 

南竿 

8A03 勝利饋線 復興村 368 

8A05 仁愛饋線 仁愛村 280 

8A06 馬祖饋線 馬祖村 296 

8A07 津沙饋線 津沙村 152 

8A08 梅石饋線 梅石村、中隴村 296 

8A09 清水饋線 清水村、福沃村 520 

8A10 清馬饋線 珠螺村、夫人村 264 

8A11 馬中饋線 介壽村 256 

東引 

8C01 南澳饋線 樂華村(西北) 216 

8C02 碼頭饋線 樂華村(西南) 215 

8C03 成功饋線 樂華村(東南) 118 

8C04 西引饋線 中柳村(西)、西引島 246 

8C05 燈塔饋線 樂華村(東) 67 

8C06 管報饋線 中柳村(北) 107 

莒光 

8D01 西坵饋線 西坵村 80 

8D02 青帆饋線 青帆村 93 

8D03 田沃饋線 田沃村 30 

8D04 東莒饋線 大坪村、福正村、大埔村 176 


